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Bassignana 1 di 1

Comune verbale Pdp Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/l
Bassignana 153 08/09/2020 2171P0023 pozzo fraz. Mugarone 01/12/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd
Bassignana 154 08/09/2020 2171P0024 pozzo fraz. Fiondi 01/12/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd
Bassignana 169 06/10/2020 2171U0009 rete idrica piazza della vittoria 01/12/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd
Bassignana 170 06/10/2020 2176U0183 rete idrica piazza maestra 01/12/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd
Bassignana 171 06/10/2020 2171U0012 rete idrica str. Per Valenza 01/12/2020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 nd

Comune verbale PdP Punto di prelievo Descrizione RdP ARPA PFBA Acidoperfluorobutanoico()@M660@µg/lPFBS Acidoperfluorobutansolfonico()@M660@µg/lPFHxA Acidoperfluoroesanoico()@M660@µg/lPFDA Acidoperfluoro-n-decanoico()@M660@µg/lPFDoA Acidoperfluoro-n-dodecanoico()@M660@µg/lPFHPA Acidoperfluoro-n-eptanoico()@M660@µg/lPFNA Acidoperfluoro-n-nonanoico()@M660@µg/lPFUdA Acidoperfluoro-n-undecanoico()@M660@µg/lPFOA Acidoperfluoroottanoico()@M660@µg/lPFOS Acidoperfluoroottansolfonico()@M660@µg/lPFPeA Acidoperfluoropentanoico()@M660@µg/lcC6O4 (CAS1190931-27-1)@M660@µg/lPFDS Perfluoro-1-decansolfonatodisodio()@M660@µg/lPFHXS Perfluoro-a-esansolfonatodisodio()@M660@µg/lHFPO  Acidoperfluoro-2-propossipropanoic()@M660@µg/lADV N2 FTSA ADONA
Bassignana 20 23/02/2021 2171V0002 serbatoio concentrico rete idrica 19/04/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Bassignana 36 09/03/2021 2171P0021 pozzo nr 2 pozzo 08/04/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Bassignana 37 09/03/2021 2171P0022 pozzo nr 3 pozzo 08/04/2021 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Bassignana 111 05/07/2022 2171V0009 collettore arrivo impianto rete idrica 02/09/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Bassignana 138 30/08/2022 2171V0002 serbatoio concentrico rete idrica 03/10/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Bassignana 139 30/08/2022 2171U0017 rete idrica via alla fontana 03/10/2022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04

Bassignana 51  14/03/2023 2176P0048 Pozzo nr.4 pozzo 08/05/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 0,02 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Bassignana 52   14/03/2023 2176P0050 Pozzo 5A pozzo 08/05/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Bassignana 53   14/03/2023 2176U0075 rete idrica Piazza della liberta’ 08/05/2023 ND <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04
Bassignana 56   21/03/2023 2171P0021 Pozzo n.2 pozzo 08/05/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Bassignana 57   21/03/2023 2171P0022 Pozzo n.3 pozzo 08/05/2023 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,04 <0,01 <0,01 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
Bassignana 58   21/03/2023 2171V0002 rete idrica Monitoraggio 08/05/2023 Non eseguito


